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Sprawozdanie nr 085/S/22
z badania prébki wody
Nazwa i adres Klienta:

Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Urazka 11, 56 — 120 Brzeg Dolny

Dane wg deklaracji Klienta:

Punkt i miejsce pobrania probki oraz rodzaj prébki:

Kurek w kuchni — dom mieszkalny, Godziecin 85, woda do spozycia
Klient pryyjgf odpowiedzialnosé za pobranie | transport prébki oraz czynniki wplywajgce 7 tego powodu na wyniki badari

Data i godzina pobrania prébki: 11.04.2022 r., godz. 11:20
Prébkobiorea: Klient zewnetrzny — Ewa Zielinska

Nr protokotu: - z dnia -
Nr prébki nadany przez prébkobiorce: 4

Metody pobrania préobki (nie sg objete akredytacja):
PN-1SO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007

Badanie w obszarze:
Badanie w obszarze regulowanym prawnie

Dokument okreflajacy zakres badan: Zlecenie badania wody nr 61/22, Zlecenie wewnetrzne nr 61/22

Dane wg Laboratorium:

| Nr prébki wg rejestru probek w laboratorium: 085/S

Uwagi: Brak

Wyniki odnoszg

si¢ wylgcznie do otrzymanej probki wody

Oddzial Laboratoryjny nie uczestniczy! w pobraniu i transporcie prébki

MIKROBIOLOGICZNE BADANIE PROBKI WODY

IData dostarczenia prébki: [Data rozpoczgcia badania: IData zakonficzenia badania: Stan prébki przyjetej do badania mikrobiologicznego:
11.04.2022r. 11.04.2022 r. 14.04.2022 1. prawidiowy
. Wynik | Przedzial ‘Wartosé Stwierdzenie
Oznaczany parametr Metoda badania W jtk9 ufnoéci® parametryczna!) zgodnosei®
(A) Ogédlna liczba mikroorganizmow Bez
w 1ml wody po 72h w temp. (224 2)°C PN-EN ISO 6222:2004 21 - mcp;x{da:ﬁ'\;iych Z
(A) Liczba bakterii grupy coli
w 100 ml wody PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 0 - 0 Z
(A) Liczba Escherichia coli
w 100 ml wody PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 0 - 0 Z
(A) Liczba enterokokéw
w 100 ml wody PN-EN ISO 7899-2:2004 0 - 0 Z
Sporzadzit: Autoryzowat:
Asystent Stamezy Asystent
(O (7 \d
mgr ka Judeifiska mgr

A
Ag ‘kaJudziﬁs-ka
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FIZYKOCHEMICZNE BADANIE PROBKI WODY

ata dostarczenia prébki: [Data rozpoczgcia badania: Data zakoticzenia badania: Stan probki przyjetej do badania fizykochemicznego:

11.04.2022 r. 11.04.2022 1. 14.04.2022r, prawidtowy
Oznaczany parametr Sewlerdzeiié
Jednostka miary | Wynik + niepewno$¢®) Warto§¢ parametryczna?) zzodnoscl®
Metoda badania
i Akceptowalna i bez
gﬁ)EMN?S:%O%Z? i NTU 0,62 = 0,07 nieprawidtowych zmian. Z
N . Zalecany zakres wartosci do 1,0

(A)Przewodnosé elektryczna wlasciwa® . 224+ 8 7
PN-EN 27888:1999 B W2S'C | st woniard TAZC) 20
(A) pH 7,0 £0,1
PN-EN ISO 10523:2012 pH T 0d 6,5do 9,5 Z
(A)Barwa Akceptowalna i bez
PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D mg/ Pt S1 nieprawidtowych zmian Z
Smak 7® TFN <1 Akceptowalny i bez 7
PN-EN 1622:2006 [E] punkt 10.2.2, 10.3.1, 10.3.2, zal. C nieprawidlowych zmian
Zapach _ 1R Akceptowalny i bez 7
IPB-02/CH z dnia 13.03.2019, metoda organoleptyczna nieprawidlowych zmian
(A)Mangan og6lny "
PN-92/C-04590.03 ® ug /I Mn 30+4 50 z
(A)Chlor wolny 9 o = -
PN-EN ISO 7393-2:20119) i 0,05+ 0,03 02 Z

(A) badanie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji — Certyfikat Akredytacji AB 650
Y Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz. U. z2017r.poz. 2294)

D ponizej / powyzej granicy oznaczalnoci

¥ niepewnos¢ rozszerzona (k =2, p = 95%) oszacowana w laboratorium. Niepewnos$¢ nie uwzglednia etapu pobierania probek.
 stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami® w oparciu o zasade prostej akeeptacji (zat. 07 do PJ-09). Ryzyko blgdnej akceptacji/blednego odrzucenia wynosi do
50% dla wynikéw zblizonych do granicy tolerancji: Z — zgodne z wymaganiami; N- niczgodne z wymaganiami; n.s. — Laboratorium nie stwierdza

zgodnosci/niezgodnosci z wymaganiami
9 jednostka tworzaca kolonie

9 korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury do temperatury 25°C

7 oznaczenie wykonano po usunieciu chloru wolnego

® norma wycofana z katalogu Polskich Norm, jednakze laboratorium posiada argumenty techniczne / merytoryczne uzasadniajace jej stosowanie

) czas jaki uptyngt od pobrania probki do wykonania badania

10 zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
- 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,
- 200 jtk/1ml w kranie konsumenta,

Sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calo$ci
Klient ma prawo do zloZzenia skargi

Sporzadzil:
Starszy, nik
Oddziatu toryjnego
Anna zewicz
Zatwierdzil:
KIEROWNIK ODODZIALU
LABO ORYJNEGO
mgr Mi zhta Fraczyk
specjalista wia publicznego

KONIEC
Z-03/PJ-11 z dnia 03.01.2022 r.

Autoryzowal:

Sprawozdanie nr 085/S/22

strona / stron 2/2




